
FECHA:

(dd/mm/aa)

Metano 

(% vol)

Bióxido de 

Carbono

(% vol)

Nitrógeno

(% vol)

 Total 

Inertes

(% vol) 

Etano

(% vol)

Temperatura 

de Rocio

(K)

Humedad

(mg/m3)

Poder 

Calorífico

(MJ/m3)

Índice 

Wobbe

(MJ/m3)

Acido 

Sulfhídrico

(mg/m3)

Azufre 

total*

(mg/m3)

Oxígeno*

(% vol)

01/06/2017 92.5825 0.0000 0.0888 0.0888 5.4047 228.0491 6.5973 40.5451 52.2087 0.0000

02/06/2017 92.7099 0.0000 0.0953 0.0953 5.4344 226.2847 5.9846 40.4459 52.1513 0.0000

03/06/2017 93.1470 0.0000 0.1158 0.1158 5.5608 219.8434 5.3925 40.0952 51.9521 0.0000

04/06/2017 93.2267 0.0000 0.1177 0.1177 5.6098 217.7696 5.1454 40.0245 51.9141 0.0000

05/06/2017 93.2406 0.0000 0.1144 0.1144 5.6183 217.8285 5.3140 40.0292 51.9186 0.0000

06/06/2017 93.9338 0.0000 0.1142 0.1142 5.0067 214.7725 6.3589 39.7845 51.7746 0.0000

07/06/2017 95.0678 0.0000 0.0757 0.0757 4.1045 211.0279 6.9553 39.4127 51.5969 0.0000

08/06/2017 95.1775 0.0000 0.0689 0.0689 4.0133 219.4287 6.9948 39.3807 51.5820 0.0000

09/06/2017 95.1735 0.0000 0.0667 0.0667 4.0109 209.4928 6.6015 39.4055 51.5855 0.0000

10/06/2017 95.1618 0.0000 0.0636 0.0636 4.0228 209.5748 6.4135 39.3922 51.5917 0.0000

11/06/2017 95.1515 0.0000 0.0601 0.0601 4.0328 209.6368 6.5792 39.4122 51.5960 0.0000

12/06/2017 95.1378 0.0000 0.0569 0.0569 4.0446 209.7761 6.7409 39.4066 51.6027 0.0000

13/06/2017 95.1180 0.0000 0.0567 0.0567 4.0596 209.8667 6.6035 39.4141 51.6053 0.0000

14/06/2017 95.0796 0.0000 0.0524 0.0524 4.0943 210.0771 6.2936 39.4169 51.6174 0.0000

15/06/2017 95.0333 0.0000 0.0442 0.0442 4.1348 210.4132 6.1399 39.4546 51.6369 0.0000

16/06/2017 95.0305 0.0000 0.0442 0.0442 4.1245 210.5925 6.6066 39.4595 51.6366 0.0000

17/06/2017 95.4359 0.0000 0.0591 0.0591 3.9073 206.6641 6.7244 39.2581 51.5159 0.0000

18/06/2017 95.8831 0.0000 0.0724 0.0724 3.6582 202.9561 7.0842 39.0503 51.3871 0.0000

19/06/2017 95.8729 0.0000 0.0677 0.0677 3.6716 203.0392 6.8844 39.0569 51.4051 0.0000

20/06/2017 95.8619 0.0000 0.0650 0.0650 3.6838 203.0883 6.6143 39.0624 51.4088 0.0000

21/06/2017 95.8362 0.0000 0.0583 0.0583 3.7119 203.2168 6.8553 39.0759 51.4196 0.0000

22/06/2017 95.8068 0.0000 0.0515 0.0515 3.7444 203.3837 6.8055 39.0901 51.4312 0.0000

23/06/2017 95.9603 0.0000 0.0684 0.0684 3.6224 202.3820 6.7404 39.0200 51.3832 0.0000

24/06/2017 96.1352 0.0000 0.0804 0.0804 3.4849 201.3101 7.5384 38.9421 51.3339 0.0000

25/06/2017 96.1155 0.0000 0.0708 0.0708 3.5120 201.4755 6.9413 38.9548 51.3469 0.0000

26/06/2017 96.0913 0.0000 0.0650 0.0650 3.5394 201.5652 6.7293 38.9664 51.3556 0.0000

27/06/2017 96.0663 0.0000 0.0591 0.0591 3.5678 201.6780 6.9666 38.9785 51.3655 0.0000

28/06/2017 96.0420 0.0000 0.0528 0.0528 3.5963 201.7805 7.2884 38.9904 51.3750 0.0000

29/06/2017 96.0073 0.0000 0.0497 0.0497 3.6306 201.9144 7.5456 39.0036 51.3834 0.0000

30/06/2017 92.4228 0.0000 0.5721 0.5721 6.8237 208.2700 4.6614 39.6379 51.4956 0.0000

Mínimo 92.4228 0.0000 0.0442 0.0442 3.4849 201.3101 4.6614 38.9421 51.3339 0.0000

Promedio 94.9836 0.0000 0.0876 0.0876 4.2477 209.2386 6.5367 39.4056 51.5859 0.0000

Máximo 96.1352 0.0000 0.5721 0.5721 6.8237 228.0491 7.5456 40.5451 52.2087 0.0000

Desv. Est. 1.18026812 0 0.09393597 0.09393597 0.84507833 7.50934634 0.66746319 0.44348196 0.23633695 0

Observaciones:

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Para el día 08 se detectan 4 inconsistencias para el parametro del Dew Point, las cuales se derivaron por fallo inesperado en el cromatografo de gas de C+9, no 

obstante mencionado parametro no estuvo fuera de especificación conforme a normativa. Así mismo, para los dias 21 y 22 durante 3 horas no se tuvo envío de Gas 

Natural debido a la suspensión a causa de una sobre presurización en el gasoducto. Para el resto de los días no se detectaron desviaciones en la calidad química para 

Valores promedios diarios, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS
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FECHA:

(dd/mm/aa)

Metano 

(% vol)

Bióxido de 

Carbono

(% vol)

Nitrógeno

(% vol)

 Total Inertes

(% vol) 

Etano

(% vol)

Temperatura de 

Rocio

(K)

Humedad

(mg/m3)

Poder Calorífico

(MJ/m3)

Índice Wobbe

(MJ/m3)

Acido Sulfhídrico

(mg/m3)

01/06/2017 92.4407 0.0000 0.0918 0.0918 5.3989 229.0245 7.1204 40.6162 52.2448 0.0000

02/06/2017 92.5326 0.0000 0.1084 0.1084 5.4859 227.6193 7.9166 40.5200 52.1936 0.0000

03/06/2017 92.9794 0.0000 0.1173 0.1173 5.5638 231.1132 7.5757 40.1955 51.9983 0.0000

04/06/2017 93.1854 0.0000 0.1187 0.1187 5.6003 218.2582 6.3163 40.0514 51.9305 0.0000

05/06/2017 93.2062 0.0000 0.1174 0.1174 5.6213 217.9790 6.5776 40.0354 51.9260 0.0000

06/06/2017 93.2603 0.0000 0.1684 0.1684 5.5220 218.0142 8.1232 40.0367 51.9264 0.0000

07/06/2017 94.9394 0.0000 0.0858 0.0858 4.2035 238.8996 9.1688 39.4576 51.6250 0.0000

08/06/2017 95.2063 0.0000 0.0697 0.0697 3.9811 269.9617 9.1150 39.3883 51.5866 0.0000

09/06/2017 95.1629 0.0000 0.0690 0.0690 4.0167 209.5337 8.2336 39.8669 51.5887 0.0000

10/06/2017 95.1530 0.0000 0.0653 0.0653 4.0284 209.6372 8.1332 39.3955 51.5954 0.0000

11/06/2017 95.1452 0.0000 0.0622 0.0622 4.0354 209.7068 8.4980 39.7211 51.6003 0.0000

12/06/2017 95.1249 0.0000 0.0586 0.0586 4.0529 209.8803 8.5437 39.4116 51.6086 0.0000

13/06/2017 95.1000 0.0000 0.0581 0.0581 4.0740 209.9905 8.3782 39.4201 51.6085 0.0000

14/06/2017 94.9975 0.0000 0.0573 0.0573 4.1678 210.1637 7.3676 39.4351 51.6227 0.0000

15/06/2017 95.0141 0.0000 0.0505 0.0505 4.1441 210.4976 7.5358 39.4599 51.6840 0.0000

16/06/2017 94.9645 0.0000 0.0474 0.0474 4.1854 210.6729 8.6317 39.4750 51.6411 0.0000

17/06/2017 94.7272 0.0000 0.0853 0.0853 4.3737 210.7252 8.5416 39.4683 51.6457 0.0000

18/06/2017 95.8675 0.0000 0.0754 0.0754 3.6656 203.0561 8.6728 39.0546 51.4037 0.0000

19/06/2017 95.8615 0.0000 0.0709 0.0709 3.6782 203.1084 8.9946 39.0609 51.4095 0.0000

20/06/2017 95.8532 0.0000 0.0670 0.0670 3.6898 203.1385 7.6960 39.0652 51.4125 0.0000

21/06/2017 95.8125 0.0000 0.0640 0.0640 3.7279 203.3057 8.1676 39.0837 51.4256 0.0000

22/06/2017 95.7677 0.0000 0.0572 0.0572 3.7743 203.5190 8.4696 39.1044 51.4419 0.0000

23/06/2017 95.7113 0.0000 0.1137 0.1137 3.7654 203.5053 8.5972 39.1055 51.4423 0.0000

24/06/2017 96.0892 0.0000 0.0919 0.0919 3.5163 201.4353 9.1424 38.9575 51.3467 0.0000

25/06/2017 96.0814 0.0000 0.0759 0.0759 3.5386 201.5907 8.2157 38.9671 51.3582 0.0000

26/06/2017 96.0550 0.0000 0.0691 0.0691 3.5660 201.6672 8.1345 38.9787 51.3650 0.0000

27/06/2017 96.0417 0.0000 0.0616 0.0616 3.5880 201.7890 8.0041 38.9876 51.3751 0.0000

28/06/2017 96.0087 0.0000 0.0544 0.0544 3.6254 201.9115 8.5424 39.0030 51.3862 0.0000

29/06/2017 95.9886 0.0000 0.0612 0.0612 3.6328 201.9435 8.9537 39.0053 51.3893 0.0000

30/06/2017 90.7460 0.0000 0.8499 0.8499 8.1014 211.4077 7.1680 39.9768 51.5757 0.0000

Máximo 96.0892 0.0000 0.8499 0.8499 8.1014 269.9617 9.1688 40.6162 52.2448 0.0000

Observaciones: Para el día 08 se detectan 4 inconsistencias para el parametro del Dew Point, las cuales se derivaron por fallo inesperado en el cromatografo de gas de C+9, no obstante mencionado

parametro no estuvo fuera de especificación conforme a normativa. Así mismo, para los dias 21 y 22 durante 3 horas no se tuvo envío de Gas Natural debido a la suspensión a causa

de una sobre presurización en el gasoducto. Para el resto de los días no se detectaron desviaciones en la calidad química para Registros máximos diarios, y a su vez no se

presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO: TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS
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FECHA:

(dd/mm/aa)

Metano 

(% vol)

Bióxido de 

Carbono

(% vol)

Nitrógeno

(% vol)

 Total Inertes

(% vol) 

Etano

(% vol)

Temperatura de 

Rocio

(K)

Humedad

(mg/m3)

Poder Calorífico

(MJ/m3)

Índice Wobbe

(MJ/m3)

Acido Sulfhídrico

(mg/m3)

01/06/2017 92.6500 0.0000 0.0833 0.0833 5.4083 227.3789 5.6952 40.5026 52.1833 0.0000

02/06/2017 93.0678 0.0000 0.0913 0.0913 5.4347 222.0403 4.2376 40.2285 52.0230 0.0000

03/06/2017 93.2426 0.0000 0.1112 0.1112 5.5393 218.4956 3.5487 40.0527 51.9302 0.0000

04/06/2017 93.2615 0.0000 0.1156 0.1156 5.5855 217.6560 3.6663 40.0190 51.9079 0.0000

05/06/2017 93.7298 0.0000 0.1124 0.1124 5.6413 217.7249 3.7884 40.0239 51.9112 0.0000

06/06/2017 94.8565 0.0000 0.0877 0.0877 4.2763 210.3847 4.9026 39.4422 51.5564 0.0000

07/06/2017 95.1868 0.0000 0.0698 0.0698 4.0120 209.1898 5.1144 39.3707 51.5742 0.0000

08/06/2017 95.2025 0.0000 0.0674 0.0674 4.0069 209.1074 5.0497 39.3689 51.5747 0.0000

09/06/2017 95.1906 0.0000 0.0648 0.0648 4.0069 209.4183 5.0914 39.3721 51.5739 0.0000

10/06/2017 95.1722 0.0000 0.0619 0.0619 4.0163 209.5179 4.8538 39.3881 51.5876 0.0000

11/06/2017 95.1617 0.0000 0.0584 0.0584 4.0268 209.5710 4.9383 39.3944 51.5924 0.0000

12/06/2017 95.1508 0.0000 0.0559 0.0559 4.0358 209.6994 5.1541 39.4011 51.5996 0.0000

13/06/2017 95.1283 0.0000 0.0536 0.0536 4.0547 209.7688 4.5989 39.4110 51.6011 0.0000

14/06/2017 95.1134 0.0000 0.0498 0.0498 4.0714 209.9012 4.7395 39.1031 51.6079 0.0000

15/06/2017 95.0843 0.0000 0.0425 0.0425 4.1039 210.1516 4.4629 39.4361 51.6206 0.0000

16/06/2017 95.0376 0.0000 0.0377 0.0377 4.1301 210.4352 4.6775 39.4475 51.6246 0.0000

17/06/2017 95.8739 0.0000 0.0417 0.0417 3.6928 202.9076 4.7183 39.0463 51.3953 0.0000

18/06/2017 95.8951 0.0000 0.0699 0.0699 3.6504 202.8544 5.2352 39.0457 51.1402 0.0000

19/06/2017 95.8929 0.0000 0.0658 0.0658 3.6561 202.9381 4.9644 39.0494 51.3993 0.0000

20/06/2017 95.8727 0.0000 0.0636 0.0636 3.6755 203.0260 5.1153 39.0586 51.4042 0.0000

21/06/2017 95.8672 0.0000 0.0545 0.0545 3.6894 203.0989 5.4049 39.0638 51.4100 0.0000

22/06/2017 95.8504 0.0000 0.0452 0.0452 3.7120 203.2434 5.3476 39.0747 51.4217 0.0000

23/06/2017 96.1963 0.0000 0.0453 0.0453 3.4975 201.3481 5.0892 38.9292 51.3306 0.0000

24/06/2017 96.1800 0.0000 0.0707 0.0707 3.4526 201.2257 6.1481 38.9260 51.3081 0.0000

25/06/2017 96.1424 0.0000 0.0645 0.0645 3.4931 201.3746 5.2628 38.9458 51.3394 0.0000

26/06/2017 96.1148 0.0000 0.0592 0.0592 3.5235 201.4827 5.4503 38.9586 51.3484 0.0000

27/06/2017 96.0867 0.0000 0.0549 0.0549 3.5529 201.6169 5.1959 38.9719 51.3602 0.0000

28/06/2017 96.0562 0.0000 0.0470 0.0470 3.5885 201.7358 5.7859 38.9868 51.3715 0.0000

29/06/2017 96.0154 0.0000 0.0457 0.0457 3.6274 201.8849 5.4204 38.9998 51.3687 0.0000

30/06/2017 95.9852 0.0000 0.0447 0.0447 3.8554 201.9241 2.3851 39.0002 51.3677 0.0000

Mínimo 92.6500 0.0000 0.0377 0.0377 3.4526 201.2257 2.3851 38.9260 51.1402 0.0000

Observaciones: Para el día 08 se detectan 4 inconsistencias para el parametro del Dew Point, las cuales se derivaron por fallo inesperado en el cromatografo de gas de C+9, no obstante mencionado

parametro no estuvo fuera de especificación conforme a normativa. Así mismo, para los dias 21 y 22 durante 3 horas no se tuvo envío de Gas Natural debido a la suspensión a causa

de una sobre presurización en el gasoducto. Para el resto de los días no se detectaron desviaciones en la calidad química para Registros mínimos diarios, y a su vez no se presentaron

paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO: TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS
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